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OBJETIVO DE LA AUDITORÍA ENERGÉTICA  

 
Objetivo General 

 
El objetivo general de la Auditoría Energética consiste en 
reducir las necesidades energéticas de los edificios, 
analizando de forma exhaustiva sus equipos, 
instalaciones, uso y mantenimiento, proponiendo 
posteriormente soluciones de mejora en materia de 
ahorro y eficiencia energética, así como la incorporación 
de nuevas energías viables técnica y económicamente. 

 

 

Analizar 

Actuar 

Chequear 

Planificar 

Beneficios de la Auditoría Energética 
 
 Reducir los consumos y costes energéticos. 
 Optimizar el uso de las instalaciones. 
 Mitigar el impacto ambiental y volumen de emisiones asociadas. 
 Conocer la situación general y los puntos críticos de las instalaciones. 
 Disponer de un plan de actuaciones con medidas de ahorro y eficiencia energética e incorporación de 

energías renovables. 
 Mejora de la competitividad, siendo un referente de eficiencia energética y sostenibilidad en el sector.  

 

 

1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

FASE I:  
Recopilación de 
Información 

FASE II: 
Inventario 
Energético 

FASE III: 
Optimización 
de la 
facturación 

FASE IV:    
Análisis de 
consumos y 
propuestas de 
actuación 

FASE V: 
Informe final 

La auditoría energética se desarrolla en 5 FASES genéricas: 
 

  FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

 FASE II: INVENTARIO ENERGÉTICO 
 

 FASE III: OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN 
 

 FASE IV: ANÁLISIS DE CONSUMOS Y PROPUESTAS DE 
ACTUACIÓN 
 

 FASE V: INFORME FINAL 

METODOLOGÍA 
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FASE I: RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
1 

OBJETIVO  
 
Recopilar la información necesaria para determinar la situación energética inicial 
de la instalación, su entorno, las características técnicas y de mantenimiento de 
las instalaciones, así como los puntos de consumo, sobre los que establecer 
posteriormente las medidas de actuación. 

METODOLOGÍA 
 
Recopilación de la documentación característica del edificio: planos, consumo y 
costes de electricidad y combustibles, analizando además aspectos de descripción 
general, ubicación, horarios y ocupación de las instalaciones, régimen de 
funcionamiento y otros datos de interés. 

INFORMACIÓN REQUERIDA 
 
FACTURACIÓN ELÉCTRICA, DE COMBUSTIBLES Y AGUA (MÍN. 1 AÑO) 
PLANIMETRÍA DIGITAL (INSTALACIONES, DISTRIBUCIÓN EN PLANTA) 
PROYECTOS DE EJECUCIÓN 
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OBJETIVO  
 
Disponer de una descripción exhaustiva de las características técnicas de los 
equipos e instalaciones, así como su utilización y régimen de funcionamiento. 

METODOLOGÍA 
 
Durante la auditoría se registran las características de cada equipo (marca, potencia, unidades, horas de uso, 
antigüedad, plan de mantenimiento), instalaciones (iluminación, climatización, ACS, generación de aire caliente 
y aire comprimido, energías renovables). La información se incluye en una base de datos de inventario 
energético: 

Ejemplo de Base de Datos. Apartado Calefacción 

FASE II: INVENTARIO ENERGÉTICO 
2 

v2

Fecha

Caldera Tipo 1 ANWO Caldera Tipo 2 SAN GIORGIO Caldera Tipo 3 WINTER VLP-45

Tipo de caldera Mural Tipo de caldera Horizontal Tipo de caldera Horizontal

Cantidad 1 Cantidad 1 Cantidad 2

Potencia térmica nominal (por caldera) 36,6 kWt Potencia térmica nominal (por caldera) 140 kWt Potencia térmica nominal (por caldera) 65 kWt

Rendimiento 81,7 % Rendimiento 90 % Rendimiento 80 %

Combustible Gas natural Combustible Gas natural Combustible Gas natural

Zona de suministro SERVICIOS GENERALES Zona de suministro CATASTRO Zona de suministro DIRECCIÓN DE FINANZAS

Año de instalación Año de instalación 1992 Año de instalación 1988

DATOS DE CALEFACCIÓN

CALDERAS

30/07/2012
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MEDICIONES 
 
Las mediciones que se llevan a cabo en la fase de trabajo de campo, en función de las necesidades del edificio, 
son: 

□ Mediciones eléctricas: medida de los 
principales parámetros eléctricos. Equipo 
empleado: analizador de redes. 
 

□ Mediciones de rendimiento térmico de 
los principales equipos de combustión. 
Equipo: analizador de gases de 
combustión. 
 

□ Mediciones de luminosidad. Equipo: 
luxómetro. 
 

□ Medición de temperatura y humedad en 
el entorno de trabajo. Equipos: 
termómetro y sonda de humedad. 
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Optimización de los parámetros de contratación tarifaria:  

 
 Optimización de la potencia contratada. 
 Optimización de la tarifa contratada. 
 Incorporación de discriminación 

horaria. 
 Optimización del factor de potencia.  
 Unificación, si procede, de suministros 

eléctricos. 
 Posible incorporación de baterías de 

condensadores. 
 Optimización del uso de combustibles.  

OBJETIVO  
 
Procesar la información recopilada y analizar los consumos energéticos del edificio para identificar las 
opciones de mejora estratégica en relación a su gestión energética. 
  

FASE III: OPTIMIZACIÓN DE LA FACTURACIÓN 
3 

FASE IV: ANÁLISIS DE CONSUMOS Y 
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

4 

BENEFICIOS 
• Adaptación de los parámetros 

tarifarios al mercado eléctrico actual. 
• Compensación de la energía reactiva 

consumida y reducción de costes por 
penalización. 

• Contratación del servicio con la 
comercializadora más apropiada. 

• Adaptación de los parámetros en 
función del horario de consumo. 

• Importantes ahorros económicos. 
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METODOLOGÍA 
 
Una vez recopilada la información se incorpora en herramientas informáticas para su análisis: base de datos y 
software específicos (Dialux, Autocad, Testo…). Con la fase de inventario completada y los datos procesados 
en las distintas herramientas, se determinarán las medidas de mejora aplicables en cada aspecto, empleando 
para ello las mejores técnicas disponibles y analizando las medidas desde el punto de vista técnico, económico 
y ambiental. Entre otras, se optimizará: 
 

 Epidermis y cerramientos. 
 Instalación de iluminación. 
 Instalación de producción de calor. 
 Instalación de producción de frío. 
 Instalación de agua caliente sanitaria. 
 Equipos ofimáticos y de transporte vertical. 
 Otros equipos consumidores. 
Medidas de Generación Distribuida. 

  
 
 

El Informe Final de la Auditoría Energética recoge toda la información recopilada en la fase de inventario, el 
análisis y desglose de consumos energéticos, así como las medidas de mejora establecidas, con un Plan de 
Implementación propuesto, evaluado en función de la rentabilidad económica, financiera y ambiental de 
las medidas. 

FASE V: INFORME FINAL 
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 La termografía es una potente herramienta para detectar anomalías en las 
instalaciones: 

 FUGAS EN CONDUCCIONES 
 ELEMENTOS EN SOBRETENSIÓN 
 HUMEDADES Y DEFICENCIAS EN EL AISLAMIENTO 
 PÉRDIDAS TÉRMICAS EN EPIDERMIS Y CERRAMIENTOS 

 
 

BENEFICIOS 
• Detección de componentes eléctricos mal conexionados, evitando fallos o incluso incendios. Aumento de 

la seguridad de la instalación. 
• Detección de equipos mecánicos defectuosos. 
• Detección de infiltraciones térmicas en cerramientos y en conducciones. 
• Detección de humedades y condensaciones. 

ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 
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ANÁLISIS TERMOGRÁFICO 
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 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NIVELES DE 

ILUMINACIÓN SEGÚN NORMATIVA 
 

 SIMULACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL Y RESULTANTE CON LAS MEDIDAS 
PROPUESTAS 
 

 CÁLCULO DEL VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA 
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

 
 

ANÁLISIS LUMÍNICO 

Simulación mediante software DIALUX de la instalación de iluminación del edificio, a partir de las mediciones 
luxométricas realizadas.  
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VEEI = (P x 100)/(S x Em) 
  
P: Potencia total instalada en lámparas 
más los equipos auxiliares (W). 
S: Superficie iluminada (m2). 
Em: Iluminancia media horizontal (lux). 

VALORES LÍMITE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Zonas de no 
representación 

Zonas de actividad diferenciada 

VEEI 

  
Valores 
Limite  

Administración en general 3.5 

Andenes de estaciones de transporte 3.5 

Salas de diagnóstico 3.5 

Pabellones de exposición o ferias 3.5 

Aulas y laboratorios 4.0 

Habitaciones de hospital 4.5 

Zonas comunes 4.5 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas 5.0 

Aparcamientos 5.0 

Espacios deportivos 5.0 

Recintos interiores asimilables a los recintos reseñados. 4.5 

VALORES LÍMITE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 

Zonas de 
representación 

Zonas de actividad diferenciada 

VEEI 

  
Valores 
Limite  

Administración en general 6.0 

Estaciones de transporte 6.0 

Supermercados, hipermercados y grandes almacenes 6.0 

Bibliotecas, museos y galerías de arte 6.0 

Zonas comunes en edificios residenciales 7.5 

Centros Comerciales (excluidas las tiendas) 8.0 

Hostelería y restauración 10.0 

Edificios religiosos 10.0 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones 10.0 

Salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 10.0 

Tiendas y pequeños comercios 10.0 

Zonas comunes de edificación en general 10.0 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 12.0 

Recintos interiores asimilables los recintos ya reseñados 10.0 
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POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 

 

3 

POTENCIAL DE 
AHORRO 

OPTIMIZACIÓN 
TARIFARIA 

5-15% 

ILUMINACIÓN 15-25% 

CLIMATIZACIÓN 10-20 % 

ACS 10-20 % 

MOTORES 15-20% 

POTENCIAL AHORRO TOTAL = 15-25 % 

AHORRO 
ECONÓMICO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 

AHORRO 
ELÉCTRICO Y 
TÉRMICO 

AHORRO 
ELÉCTRICO Y 
TÉRMICO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO: ILUMINACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE AMPOLLETAS INCANDESCENTES POR BAJO CONSUMO 

 Ahorro Energético: 80% 
 Aumento de Vida útil: 8-10 veces 
 Mismo Casquillo: E-27 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AHORRO 

ELÉCTRICO 
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/A

ÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/A
ÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL  

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Sustitución de 15 
ampolletas incandescentes 
de 60W y 9 de 40W por CFL 

15W. 

793,8 0,1 0,0 0,0 0,62% 0,09% 0,00% 0,09% 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
INVERSIÓ

N [UF] 
AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Sustitución de 15 
ampolletas incandescentes 
de 60W y 9 de 40W por CFL 

15W. 

2,20 4,38 
-41,63/-

14,82 
-31,87/-11,74 0,50 793,8 62,16 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  ILUMINACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE LÁMPARAS HALÓGENAS POR LED 

 Aumento de vida útil a 25.000 horas. 
 Reducción de potencia y consumo energético (4,8 W) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AHORRO 

ELÉCTRICO   
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/A

ÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/A
ÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL  

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Sustitución de 10 
ampolletas halógenas GU 

5.3 50W por Led 4,8W. 
443,0 0,0 0,0 0,0 0,35% 0,05% 0,00% 0,05% 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

INVERSIÓN 
[UF] 

AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Sustitución de 10 
ampolletas halógenas 
GU 5.3 50W por Led 

4,8W. 

3,08 2,44 -17,59/-4,67 -13,47/-4,30 1,26 443,0 155,76 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  ILUMINACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR OTROS MÁS EFICIENTES 

  Mismo nivel lumínico con menor 
potencia instalada. 

 Compatibilidad de luminarias. 
 Ahorro energético: hasta un 15%. 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AHORRO 

ELÉCTRICO 
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/

AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 
KWH/M2/

AÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL 

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Sustitución de 212 tubos 
fluorescentes de 36W por 

tubos Eco 23W. 
4.987,7 0,4 0,0 0,0 3,93% 0,60% 0,00% 0,60% 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

INVERSIÓ
N [UF] 

AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Sustitución de 212 
tubos fluorescentes de 

36W por tubos Eco 
23W. 

121,74 38,10 
-834,30/-

716,53 
-640,42/-

578,45 
3,2 6.906,0 394,62 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  ILUMINACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE BALASTOS ELECTROMAGNÉTICOS POR ELECTRÓNICOS 

 Ahorro de un 25% de la energía consumida. 
 Incremento de la vida de las lámparas hasta en un 50%. 
 Reducción de los costes de mantenimiento. 
 Evita sustituir el cebador. 
Encendido instantáneo y sin destellos. 
Desconexión automática de las lámparas defectuosas. 
 Luz agradable, sin efecto estroboscópico. 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AHORRO 

ELÉCTRICO   
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/A

ÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/A
ÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL 

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Instalación de 117 
balastos electrónicos en 
tubos fluorescentes 1x1 

de 36W 

2.330,8 0,2 0,0 0,0 1,83% 0,28% 0,00% 0,28% 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
INVERSIÓ

N [UF] 

AHORRO 
1 AÑO 

[UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑ

O 
ÍNDICE* RENTABLE 

Instalación de 117 balastos 
electrónicos en tubos 

fluorescentes 1x1 de 36W 
31,93 12,31 

-315,46/  -
256,81 

-242,17 /-
204,57 

2,6 2.230,8 0,014 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  ILUMINACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL LUMINOSO 

 Detector de presencia: activa la 
iluminación al paso de una persona 
mediante sistemas de detección 
volumétricos o de movimiento. 
Apropiados en pasillos, escaleras y 
zonas de paso. Ahorro Energía: 20%-
50% (combinados con sistemas de 
regulación en función de la luz 
natural). 
 

  
 

 

 
 
 
 

INSTALACIÓN DE 20 SENSORES DE MOVIMIENTO EN LAS SALAS DE 
EXHIBICIÓN 

Consumo Actual 58.657 kWh/año 

Horas de Funcionamiento Anual 2.700 h 

Consumo Futuro 48.685 kWh/año 

Ahorro Energético (kWh/año) 9.972 

Ahorro Económico ($/año) 903.335 

Inversión ($) 2.985.400 

Período de Retorno (años) 3,3 

Reducción CO2 (kg CO2/año) 4.786 

Costo de Recambio al Año 13 0 

VAC sin Sensores de Movimiento[UF] -1.348,92 

VAC con Sensores de Movimiento [UF] -1.298,90 

Evaluación Final del Proyecto Rentable 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  CLIMATIZACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE DIESEL POR GAS NATURAL 

 La tecnología de condensación presenta un rendimiento de 
combustión superior al 100%, lo que supone un importante ahorro 
energético en relación a una caldera estándar. 
 

 Se reduce notablemente la contaminación atmosférica, ya que 
emite un 25% menos de emisiones de CO2. Y debido al menor 
coste del gas, puede ofrecer ahorros de hasta un 30%.   

 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
AHORRO 

ELÉCTRICO 
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/A

ÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/A
ÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL 

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Sustitución de 2 
calderas 65 kW (80%) 
de gas por calderas de 
condensación (106%) 

0,0 0,0 17.936,3 1,5 14,12% 0,00% 3,92% 3,92% 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
INVERSIÓN 

[UF] 
AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Sustitución de 2 
calderas 65 kW (80%) 
de gas por calderas de 
condensación (106%) 

345,93 39,70 
-1.191,29/-

1245,02 
-914,53/-
1.036,15 

8,71 17.936 0,01 NO 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO: CLIMATIZACIÓN 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: MEJORA DE AISLAMIENTO DE CONDUCCIONES 

El aislamiento térmico permite reducir las pérdidas de 
calor que se producen en tuberías, calderas, etc. Una 
red de vapor sin aislar puede condensar de 4-5 kg de 
vapor por m2 y hora, mientras que con aislamiento se 
reducen las pérdidas a 0,5-1 kg.  
 

 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 

KWH/M2/AÑ
O 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/AÑ
O 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL 

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTICO 
GLOBAL 

Mejora del 
aislamiento en 

conductos 
- - 45.872 3,9 7,4% - 10,0% 10,0% 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

INVERSIÓN 
[UF] 

AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUTU

RA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Mejora del 
aislamiento en 

conductos 
14,05 101,53 

-6.793,61/           
-6.060,37 

-5.215,35/           
-4.655,72 

0,14 45.871,5 0,00031 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  CERRAMIENTOS 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE VIDRIO SIMPLE POR DOBLE ACRISTALAMIENTO 

La instalación de vidrios con cámaras de aire garantiza un aislamiento 
térmico y acústico que repercute en unos mayores niveles de confort. 
Cuando el vidrio se provee de capas reflectoras o absorbentes, la radiación 
solar que penetra en la dependencia se puede reducir drásticamente, lo 
que provoca un menor consumo de los equipos de refrigeración. 

 Vidrio Simple 79 kW/m2 de acristalamiento 
Vidrio Doble (con cámara de aire) 55 kW/m2 de acristalamiento (69%) 
Vidrio Triple (con cámara de aire) 29 kW/m2 de acristalamiento (36%) 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/AÑO 

AHORRO 
ELÉCTRICO 
KWH/M2/A

ÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/AÑO 

AHORRO 
TÉRMICO 

KWH/M2/A
ÑO 

% DE 
AHORRO 

PARA USO 
FINAL 

% DE 
AHORRO  

ELÉCTRICO 

% DE 
AHORRO  
TÉRMICO 

% DE 
AHORRO 

ENERGÉTIC
O GLOBAL 

Instalación de 
doble 

acristalamiento 
1.192,1 0,1 3.352,5 0,29 3,58% 0,14% 0,73% 0,88% 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

INVERSIÓN 
[UF] 

AHORRO 1 
AÑO [UF] 

VAC AL 6% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 

VAC AL 12% 
INICIAL/FUT

URA [UF] 
PRI 

AHORRO 
KWH/AÑO 

ÍNDICE* RENTABLE 

Instalación de doble 
acristalamiento 

123 14 
-1.332,56/-

1.048,84 
-1.022,99/-

833,86 
8,8 4.544,6 0,03 SI 
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EJEMPLO S MEDIDAS DE AHORRO:  ENERGÍAS RENOVABLES 

 

4 

MEDIDA DE AHORRO: SUSTITUCIÓN DE CALDERA DE DIESEL POR CALDERA DE BIOMASA 

En Chile, la biomasa “leñable” llega a ser el 18% del total de energía 
primaria y el 5% de la generación eléctrica, la cual proviene de la biomasa 
forestal.  Materia prima: pellet (115 $/kg) 

Año 1 2 6 
Coste combustible (€) $ 1.531.762,30 $ 1.531.762,30 $ 1.531.762,30 

Coste inversión acumulado $ 24.729.980,00 $ 26.261.742,30 $ 32.388.791,48 

Coste Litros Gas Natural / año $ 4.312.912,50 $ 4.739.890,84 $ 6.914.473,39 

Coste acumulado Gas Natural $ 4.312.912,50 $ 9.052.803,34 $ 33.192.866,19 

Coste de 
combustible actual 

4.312.913 $ 

Coste de biomasa 1.531.762 $ 
Ahorro económico 2.781.151 $ 
Inversión 
Requerida 

24.729.980 $ 

AMORTIZACIÓN: 6 AÑOS 

DISEÑO TÉCNICO 

Potencia útil 
130 Kw (2 x 65 kW) 
111.800 kcal/h 

Rendimiento 90% 

Potencia nominal 
144,4 Kw 
124.222 kcal/h 

Energía Útil 77.440 kWh/año 
Energía Nominal 86.044 kWh/año 
Cantidad de biomasa 13.320 kg/año 
Espacio de Silo 20 m3 
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GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 


